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BIO RAD

3 Pre-Mix y Cultivo
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Congelador
-20 grados
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Ducha de
emergencia
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1 Área No Contenida
4.46 m²

Implementos de aseo

CE Existente

7 Esterilización
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EPP Insumos en
estantería abierta

Maquina de
hielo

Autoclave de
piso 85L

Purificación
de agua +

Destilador de
agua

Espectrofotómetro
h: 0.45

5 PCR
3.06 m²

6 Visualización
3.03 m²

8 Antesala
4.10 m²

9 BSL 3
8.21 m²

V1
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PLANTA INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS
LABORATORIO TOXICOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA
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(Para tableros)

CUARTO DE MAQUINAS HVAC
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(Dimensiones aprox. 70kva)
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SIMB. DESCRIPCIÓN

BAN (BAJANTE AGUA NEGRA)

CODO 90° SANITARIO

CODO 90° SANITARIO

CODO 90° SANITARIO

CODO 90° SANITARIO

CODO 90° SANITARIO

T SANITARIA

BAN T(TE BAJANTE AGUA NEGRA)

FLOTADOR

CAJA DE DERIVACIÓN

ELECTROBOMBA

CONVENCIONES
INSTALACIONES SANITARIAS

CAJA DE INSPECCIÓN

CAJA TRAMPA DE GRASAS Y JABONAS

TE

PUNTO  SANT. LAVAM. LAVAPLATOS 1/2"

BAJANTE

CODO 90°

PUNTO LLAVE TERMINAL 1/2"

SUBIDA DE AGUA

PUNTO LLAVE BEBEDERO

VÁLVULA DE CORTE

T. SUBE

CODO DE 90° SUBE

CODO 45°

AGUA BAJA

SIMB. DESCRIPCIÓN

CONVENCIONES
INSTALACIONES HIDRÁULICAS

DUCTERIA HIDRÁULICA

DUCTERIA DESAGÜES

DUCTERIA DESAGÜES AGUA LLUVIAS

BALL (BAJANTE AGUA LLUVIAS)

DETALLE CAJA DE INSPECION

DETALLE 2

Tapón liso o roscado 1/2" PVC

Cámara de aire en 1/2" PVC

Codo Sanitario 1 1/2" PVC

Sifón de Lavamanos

Acople de 1 1/2" x 11/4" de caucho

Desagüe 1 1/2" PVC

Niple liso o roscado 1/2" PVC o HG

VISTA LATERAL

Válvula de corte en 1/2" PVC

Tapón liso o roscado 1/2" PVC

Cámara de aire en 1/2" PVC

Acometida en 1/2" PVC

Desagüe 1 1/2" PVC

Codo Sanitario 1 1/2" PVC

VISTA FRONTAL

Válvula de corte en 1/2" PVC
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